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Техническое задание

на оказание работ по ремонту силовых трансформаторов 

«Физкультурно-оздоровительного комплекса» ул. Репина, 35, г. Ижевск.
Заказчик: ПАО «Редуктор», г. Ижевск, ул. Кирова, 172.

	№ п/п
	Условия
	Закупка работ и услуг  (ремонты оборудования, испытания, строительные работы и т.п.)

	1
	Общие требования
	 

	1.1
	Наименование объекта
	ТП-126 

	1.2
	Местонахождение объекта
	г. Ижевск, ул. Репина, 35

	1.3
	Характеристика объекта
	ТП-126 представляет собой отдельно стоящее закрытое распределительное устройство 10/0,4 кВ с двумя масляными силовыми трансформаторами мощностью 400 кВА серии ТМ. Электроснабжение осуществляется по двум кабельным линиям от АО «ИЭС» по 2 категории надежности.

Основное оборудование РУ-10 кВ на базе КСО-386:
· Шкаф ввода с выключателем нагрузки ВНП-10 – 2 шт.
· Шкаф линии силовых трансформаторов с выключателем нагрузки ВНП-10 – 2 шт.
· Шкаф отходящей линии на ВНП-10 – 2 шт.
· Шинный мост 1 и 2 секций шин – 1 шт.
Основное оборудование РУ-0,4 кВ на базе ЩО-70:

· Шкаф ввода с автоматическим выключателем – 2 шт.

· Шкаф отходящей линии на разъединителях (рубильниках) серии ВР, Р, РПС – 4 шт.

	1.4
	Наименование работ
	Ремонт силовых трансформаторов ТМ-400-10/0,4 кВ.

	1.5
	Описание работ, ведомость объема работ
	· Замена резиновых уплотнений: крышки бака, расширителя, вводов ВН и НН, масломерного стекла, сливного крана.
· Замена вводов НН, ВН.

· Замена масломерного стекла и ремонт расширителя (замена расширителя).
· Проверка, ремонт ПБВ.
· Промывка и очистка деталей.
· Очистка и покраска бака, расширителя бака.

· Измерения испытания силового трансформатора на месте установки.

	1.6
	Срок выполнения работ – начало, окончание, условия изменения сроков проведения работ
	 Сроки выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ. 

	2
	Технические требования
	

	2.1
	Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации)
	Подрядчик должен иметь и представить: 
· Копии действующей лицензии на право производства  данного вида работ.
· Сведения о наличии квалифицированного персонала.
· Свидетельство на право испытания электрооборудования.

	2.2
	Характеристика подрядной организации – по составу персонала (количественно-качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере оказываемых услуг
	Для выполнения данных работ подрядчик должен иметь опыт работы в течение последних 2 (двух) лет. 
Все работы проводятся специалистами и рабочими, имеющими электротехническое образование и аттестованными в соответствии правил и НТД. 
Персонал  должен быть укомплектован: оборудованием, приспособлениями, инструментом необходимыми для выполнения данного вида работ. Подрядчик может привлекать к выполнению работ субподрядные организации. Предварительно письменно согласовать с Заказчиком перечень Субподрядчиков, привлекаемых для выполнения работ, а также нести ответственность за наличие у Субподрядчиков разрешительной документации для выполнения работ. 
Подрядчик обязан предоставить списки персонала под выполняемый объем работ. Квалификация персонала должна быть подтверждена документами в соответствии с действующим законодательством.

	2.3
	Требование к организации ремонта
	Подрядчик гарантирует:

· наличие в собственности или в аренде базы для выполнения работ по ремонту силовых трансформаторов;

· наличие в собственности или в аренде электроизмерительной лаборатории с действующим свидетельством о регистрации в органах Ростехнадзора;

· наличие технологического и испытательного оборудования, инструмента.

Сведение о наличии производственных мощностей должны быть подтверждены документами.

Подрядчик гарантирует использовать собственный специальный инструмент, технику  и приспособления для выполнения работ.

Подрядчик гарантирует собственными силами, специальной техникой в т.ч. арендуемой транспортировку с места установки (отсека помещений ТП) силовых трансформаторов до места проведения ремонта и доставку с установкой отремонтированных силовых трансформаторов в отсек помещений ТП.

Ремонт трансформаторов производится на предприятии Подрядчика, с использованием его оборудования и материалов.

	2.4
	Разработка сметной документации
	Подрядчик обязан представить сметную документацию по видам работ в текущих ценах на основании ТЕР, с предоставлением расчета индекса удорожания стоимости работ, в соответствии с принятыми в отрасли НТД.

	2.5
	Разработка графика, проекта производства работ (ППР)
	Подрядчик предоставляет на согласование Заказчиком график, ППР не менее чем за 10 (десять) дней до начала работ. Заказчик в течение 7 (семи) дней рассматривает ППР, в трехдневный срок Подрядчик организует устранение замечаний.

	2.6
	Поставка оборудования, материалов
	При необходимости. Подрядчик обеспечивает поставку материально-технических ресурсов, отвечающих требованиям НТД (конструкторской, технологической) документации, с предоставлением Заказчику паспортов, сертификатов. 

	2.7
	Окончание работ
	Оформление Подрядчиком технического отчета о выполнении работ и передача Заказчику в течение 30 (тридцати) дней со дня окончания работ.

Заказчик осуществляет приемку оборудования из ремонта с подписанием акта о приемке выполненных работ подтверждающего сроки и качество выполненных работ. 

В случае ухудшения характеристик оборудования или при выявлении дефектов, ограничивающих его работу, Подрядчик должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания. 

	2.8
	Технический контроль выполнения работ
	В процессе выполнения Работ Заказчик осуществляет контроль выполненных работ на соответствие их требованиям НТД, с обеспечением надлежащего качества и в установленный срок.

	3
	Гарантийные обязательства
	

	3.1
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок обязательств 1 (один) год со дня подписания акта о выполненных работах. Гарантия качества распространяется на все составляющие результаты работ. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков Подрядчиком, в случае обнаружения таковых Заказчиком.


4. Срок приема коммерческих предложений по 16 января 2019г. на электронную почту tender@reduktor.udm.ru или по адресу: г.Ижевск, ул.Кирова,172., тел.: 72-34-64.
По всем возникающим вопросам обращаться: Загребин Андрей Александрович, тел. 8950-827-66-46
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