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Приложение №1
Рекомендуемая периодичность текущего технического обслуживания
График применим для установок, работающих в нормальных условиях в среднем 4000 часов в год. 

(1) При наличии агрессивной водной среды требуется испытание труб. Применимо для конденсаторов только на водоохлаждаемых установках.

(2) Планируется в соответствии с результатами предыдущего анализа или не менее одного раза в год.

(3) В первый год следует определить базовые параметры оборудования. В последующие годы – на основании результатов анализа масла или планируется согласно анализу параметров вибрации.

(4) Рекомендуется через 40 000 часов наработки или 100 000 часов эквивалентного времени работы, в зависимости от того, что наступит раньше. График также зависит от результатов анализа масла/параметров вибрации.
