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Обозначение:

А

д\д

д\д

- розетка 2 м, о\у, з\к

- выключатель 1 кл., о\у

- светильник встраиваемый Uniel ULP 6060

- светильник встраиваемый Uniel ULP 6060 с ИБП

- светильник встраиваемый 

Примечание*:

1) Щиты установить на высоте +1,8 м до верха щита.

2) Выключатели установить на высоте 1 м, розетки 0,3 м.

3) Кабель прокладывать в гофре по потолку, в кабель-канале по стене.

3) Кабель прокладывать в гофре по потолку, в кабель-канале по стене.

4) Выводы кабеля в с\у под оборудование определить по месту.


